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2x3xNA2XS(F)2Y 1x240/25mm2-10m

Ochranné pásmo VN káblov

2xHDPE OD200-7m
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+zapojenie do VN rozvádzaèa
6xMontáž RSTI-5854
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Legenda :

sie• s priamym (nízkoipedanèným) uzemnením neutrálneho bodu

Napä•ová sústava: 22 kV, 50 Hz - 

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom:

PD pre realizáciu

1:300

11738 - Prievidza - Za Depom - 

Montáž VN rozvádzaèa

Námrazová oblas•: N1

Exist. VN káblové vedenie AXEKVC(AR)E

Projektované káblové vedenie VN NA2XS(F)2Y

08/2019

Pri bežný podmienkach-základná ochrana - základná izolácia, krytmi

Pri poruche - prídavná izolácia, ochranné pospájanie, samoèinným odpojením napájania s rýchlym vypnutím

Exist. VN vzdušné vedenie AlFe (ŽSR)

3Situácia stavby-detail
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